
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия" 

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, Аттестат аккредитации: 
г.Абакан, ул.Ленина, 66 №ГСЭН.К11.ЦОА.085.05 от 14.09.2011 г. 
Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, 
с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2 Зарегистрирован в Госреестре: 
телефон (факс): (39035) 9-25-34 №РОСС РШ.0001.510497 от 14.09.2011 г. 
ОКПО: 76761339, ОГРН: 10519010075 Действителен до 14.09.2016 г. 
ИНН/КПП: 1901066506/191102001 

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
№ 5Н10001402 от 3 июля 2015 г. 

Наименование пробы (образца): 
водоисточник, (3 (скважина 7585)) 

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы): 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия" 

Дата и время отбора пробы: 01.07.2015 11:00:00 

Дата и время доставки пробы: 01.07.2015 11:30:00 

Цель отбора: Реализация ВЦП Гигиена и Здоровье, внеплан 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): 

Администрация Целинного сельсовета, РХ, Ширинский р-н, с.Целинное, ул.Ленина, 9 

Объект, где производился отбор пробы (образца): 

Скважина №7585, РХ, Ширинский район, с. Целинное, ул. Заречная 

Код пробы (образца): |5Н10001402-15-006 " | 

Изготовитель: -

Дата изготовления: - Номер партии: -

Объем партии: Кол-во образ, (ед.изм.): 500 (мл) 

Тара, упаковка: стерильная стеклопосуда 

Доставлено (Ф. И. О., должность): Трошкин Д.В., врач по ОГ 

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012; 

НД на продукцию: СанПин 2.1.4.1074-01; 

Условия транспорт.: Сумка-холод.с хладоэлементами 

Условия хранения: Соблюдены 

Дополнит, сведения: Поручение ТО УРПН по РХ в Ширинском и Орджоникидзевском райбнах №474 от Акт №841 
30.06.2015, отбора от 01.07.2015 
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Код пробы (образца): |5НЮ001402-15-006 \ 
Микробиологические исследования 

№ 
П/П Определяемые показатели Результаты 

исследований 

Величина 
допустимого 

уровня 

Единицы 
измерения 

'для граф 3,4) 

НД на методы 
исследований 

1 2 3 4 5 б 
1 ОКБ менее 1 не 

допускается 
в 100 мл 

МУК 4.2.1018-01 

2 ТКБ не обн-но не 
допускается 

в 100 мл 

МУК 4.2.1018-01 

3 ОМЧ не обн-но не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01 

Результаты зарегистрированы: 
Микробиологическая лаб. №377; 

Ответственный за проведение 
исследований, испытаний и выдачу 

результатов (Зав.лабораторией): Шадрина Л. В. 
подпись ФИО 
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Хакасия" 
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе" 

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66 
Фактический адрес: 655200, Республика Хакасия, с.Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, тей.(ф&кс): (39035} 9-25-34 

^ Г ^ Ж у 
УТВЕРЖДАЮ 

/.Главный врач 
| О Мирошниченко С В. 

Регистрационный № 5Н10001402 Дата: 3 июля 2015 г. 
Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в РХ в Ширинском районе" 

Ч* 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о соответствии (несоответствии) государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям 

результатов лабораторных исследований 

К протоколу лабораторных исследований № 5Н10001402 от 3 июля 2015 г. 

1. Сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, на объекте которого проведены 
лабораторные инструментальные исследования (произведён отбор проб): 
Администрация Целинного сельсовета, РХ, Ширинский р-н, с.Целинное, ул.Ленина, 9 
Скважина №7585, РХ, Ширинский район, с. Целинное, ул. Заречная 

2. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: 
Реализация ВЦП Гигиена и Здоровье, внеплан, Поручение ТО УРПН по РХ в Ширинском и Орджоникидзевском 
районах №474 от 30.06.2015, Акт отбора №841 от 01.07.2015 

3. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено: 

Проба питьевой воды по исследованным показателям соответствует нормативным 
требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества." 
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